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1 Information zur Anleitung

1 Information zur Anleitung

In dieser Planungsunterlage finden Sie grundlegende Hin-
weise flr die fachgerechte Errichtung und den Betrieb der
Anlage oder der Systemkomponenten.

Wir geben lhnen Tipps, wie Sie eine umweltfreundliche
und wirtschaftliche Betriebsweise des Systems sicherstel-
len kénnen.

Empfehlenswert fiir die sichere und ordnungsgemalie In-
stallation ist die Teilnahme an einer Schulung bei Solvis.
Da wir an der laufenden Verbesserung unserer technischen
Unterlagen interessiert sind, waren wir lhnen fiir Riickmel-
dungen jeglicher Art dankbar.

SOLVIS GmbH

Grotrian-Steinweg-Strafle 12, D-38112 Braunschweig

Tel.: +49 (0) 531 28904-0, Fax.: +49 (0) 531 28904-100
E-Mail: info@solvis.de, Internet: www.solvis.de

Copyright

Alle Inhalte dieses Dokumentes sind urheberrechtlich ge-
schitzt. Jede Verwertung aulRerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtgesetzes ist ohne Zustimmung unzulassig
und strafbar. Das gilt vor allem fiir Vervielfaltigungen,
Ubersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeiche-
rung und Bearbeitung in elektronischen Medien. © SOLVIS
GmbH, Braunschweig.

Verwendete Symbole

GEFAHR

Unmittelbare Gefahr mit schweren gesundheitli-
chen Folgen bis hin zum Tod.

WARNUNG
Gefahr mit bis zu schweren gesundheitlichen Fol-
gen.

A VORSICHT
Gefahr durch mittlere oder leichte Verletzung mog-
lich.

Bitte haben Sie Verstdndnis dafir, dass wir folgende
Telefonnummern fiir das Fachhandwerk reservieren.

Interessierte Anlagenbetreiber wenden sich bitte an ihren
Installateur.

Tel.: 0531 28904 - 244
Tel.: 0531 28904 - 255

Kundencenter Nord:

Kundencenter Sid:

| ) ACHTUNG
*/ Gefahr der Beschadigung von Gerat oder Anlage.

Nitzliche Informationen, Hinweise und Arbeitser-
leichterungen zum Thema.

Dokumentenwechsel mit Verweis auf ein weiteres
Dokument.

Energiespartipp mit Anregungen, die helfen sollen,
Energie einzusparen. Das reduziert Kosten und hilft
der Umwelt.

ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g - SOLVIS



Inhaltsverzeichnis

10

11

12

INfOrMAtion ZUF ANIRITUNG .....cceviiiiiiiiiiiieiieeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeanaaanes 2
SOIVISBEN GAS [ Ol c.uveeurereiiriirreiseeisseesseesseessessseessessseessesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesssssssesssesssesssssssesssssssessesnnes 5
2.1 BN HEIZKIEIS coeeiieeiteeeiie ettt e ettt e e e et et e e e e e e e eebbaaeeeeeesesbsaaeaeeessaasbbabeaeeeesaassaseseeeesansraaareeeesansrrres 5
2.2 BN HEIZKIEIS UNG SOIAr ... iiiieiiiee ettt et e e e e ettt e e e e e s e baaaeeeeeeseesbbabeeeeeeeeassaseeeeeesansssaareeessnnsrrees 6
2.3 DI HEIZKIEISE . ..eevireeeee ettt e ettt e e e e et et a e e e e e e e e e bbaaeeeeeeseesbsaaaeeeessaasbsaaeaeeeesaassaseseeeesansssaareeessannsrrres 7
2.4 Zwei Heizkreise, Solar, FBK UNd ZUSAtZSPEICNET .....ccuuiieeiiiee ettt e e et e e e e e nre e e eneae e e ennneas 8
SolvisBen Hybrid mit SolvisLea/SolVisLea ECO/SOIVISIVIIA.......ccceerreereerrseeeessseeeeessseeeesssseeeessssesssssssssssssssessssssssssssssasssns 10
3.1 EiN HEIZKIEIS UNG SOIAT..uuuuuiuiiiitiiiiiitiiriiereittiiureretererararararararararar—————————————rarararsrarassssrssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesnsnsnne 10
3.2 Drei HEIZKIrEiSE UNG SOIAT ..uuuuuiuiiiiiiiiitiiiiiiieiiiirerutererararerarararararera.——.—————————————.—erararsrsrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesnssrene 12
SolvisBen Hybrid mit SOIVISPIa 12.........ccccccerrrrrrrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnnns 14
L R T o W o =Y b A (= I VT o B Yo - | RPN 14
L0 1 ¢ ST o T=Y b d (Y =RV (o B Yo ] - | SRR 16
SolvisBen Hybrid mit SOIVISPI@ 13/17 .....cccciiiiiiiirrreeeeiiieeiissneeeeeeeesssssssseeseesssssssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssessssssnsnsssssens 18
5.1 BN HEIZKIEIS UNG SOIAr ..o iiiiiieii ettt ettt e e e e e st e e e e e e e bbaaeeeeeeseesbsaaereeeeseassssarseeeeeansstreresaseannns 18
5.2 Drei HEIZKIEiSE UNG SOIAI .. .uuiiiiiiiei ettt eeertr e e e ee e st ar e e e e eeeeeabbabeeeeeeseesbbaaereeeeseasstsaeseeeeeansstrereeeesannns 20
SolvisBen WP mit SolvisLea/SoIVisLea ECO/SOIVISIVIIA .c.cccccurrreeeriiiisrsnreeeeesssssssnseseeeesssssssssssassesssssssnsssessesssssssssssassens 22
6.1 EiN HEIZKIEIS UNG SOIAI..uuuuututiiiiiiiiiiiiiiitiiitttututerateuerararerarararararar————————————————a—arsrararsrssssssssssssssssssssassssssssssssssssseresnsssene 22
6.2 DIei HEIZKIrEiSE UNGT SOIAT ..uuuiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuretitareraeererara e ararera————r——a—a———————a—arararerarsrssssssssassssssssssssssssssssssssssresnsnrene 24
SOIVISBEN Pia MIt SOIVISPIA 12 .....cceuuiiiieniiiiieniiiiteniittenieteenseeeeenseseeensssesessssssssssesssssssssnssssssnsssssenssssssnsssssenssssssnssssanne 26
7.1 BN HEIZKIEIS UNA SOIAT.ccciiiiiiieiiiiiie ettt e e eeeee e e e e e e et e e e e e e s e e babaeeeeeeseeasbrareeeeeesaasbaaseeeeeesanstrraeeeens 26
7.2 Drei HEIZKIEiSE UNG SOIAI ..ottt ettt e e e e et e e e e e s e e bbb b e e e e eeseeasbrareeeeeeasastaareeeeeesnsrsraeeeees 28
SOIVISBEN WP Mt SOIVISPIA 13/17 ....uuuueeeriiiiiiiiiiinerieeeiesssssssssseeessssssssssssesessssssssssssesssssssssssssssssesssssssssssessessssssssnsssssens 30
20 R 1 ol (TP = IO [ e Yo ] =1 TR 30
8.2  Drei HEIZKIEISE UNG SOIAI ...ttt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeseeeeeseeeeeseseaeeesesesesess 32
SOIVISBEN SOI0 Mt FEINMWEAIIME .. .ieeuuiiiieniiiieeniteteneettenriettesseeeessseserenssesessssessssssesssssssssnssssssnsssssesssssssnsssssensssssenssssenne 34
9.1 BN HEIZKIEIS UNA SOIAT.ccciiiiiiieiiiiiie ettt e et e e e e e e et e e e e e e se e bataeeeeeeseeasbrareeeeeeanastsareeeseeenstreaeeeees 34
9.2 ZWEi HEIZKIEISE UNG SOIAT ...ttt et e e et e e e e e e e et b e et e e e e e e astbareeeeeeeanstaeseeeeeeesssraaeeeens 36
SOIVISBEN SOIO MIt FremMAKESSEI ....cceuuneiiiiiiieeniiiiiittiteenreeeeeteeeenssseeeeeereensssssseeessssnsssssssssssssnssssssssesssssnnssssssssssesnnnnnes 38
0 A o W o =Y b Y VT o o] = | PRSPt 38
10.2  Drei HEIZKIEISE UNT SOIAI c.ciiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt et e et e e et e e e e e e et e e et e e e e e ee e e e et eseeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeees 40
ANSChIUSSPIAN BreNNET .. .ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinississssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 42
NETZPIATING ...oeeeeeeeecccceeeeecccccrr ettt e e e e e e s eeeane e e e e e e eeanssssssssereeennsssssssseeeennnsssssssseeennnsssssssseeeennnssssssssseennnansssssnnenenn 43
12.1 SolvisBen Gas/Ol und SolvisBen Gas-/Ol-HYDIid........c.cueviiieeiiiieeeieiceecteceeee ettt sttt e s tensereseensenes 43

12.1.1 Belegungstabelle (ANIagENSTAtUS) .....ccuiiieciieeiiiiee et sree e e e ere e e et e e e satr e e e e asaee e sareeesnnsaeesennaeas 43

12.1.2  Anschlussplan SOIVISBEN Gas / Ol ....c.cvciieieeiieeecie ettt sttt sttt te s esestesreseetesrene e 44

12.1.3  Anschlussplan SolvisBen Gas-/Ol-HYDBIid..........ccceviieieiireieiceeee ettt sre e ene e 45
12.2 SOIVISBEN PIA / SOLO /WP ...ttt ettt e et e ettt e e e aaee e s et e e e e steeeesabaeesenbeeeseasteseeesseeesanseessennenseennreeas 46

12.2.1 Belegungstabelle (ANIagENSTAtUS) .....ccuiiicciiee e eeiee ettt e e e e et e e e str e e e e asae e e s areeesnnsneesnnnneas 46

12.2.2  Anschlussplan Solvis Ben PIA / Ben WP / BEN WP-HPT-VSG ......ccoceeeviieeiecreceteecreecee e e e 47

SOLVIS ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g



12.2.3  Anschlussplan SOIVISBEN SOI0..........uuiiiiiiiiiee ettt e et e e e e e e et a e e e e e e s eeaaaaeseaeeeeennnrnes 48

13 Erweiterungsplatine....cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinrnnrrrnsn s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s aas 49
13.1 SolvisBen Gas/Ol und SolvisBen Gas-/Ol-HYDrid........c.ccoeveiiirieiiiiericeseee ettt ettt st steeeresreeeneas 49
13.2 SOIVISBEN PIA / SOLO / WP...oneieieeeieeieetestte sttt et e e s ee st e st esteesteentaessesssessaeseesseessesnsesneesseesaeenseensesnseassnsseenseenses 49

14 Anschlussplating SMartGrid ....cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirnrirrrrrrrrrrrsrerssssssss s ss s s s s s e s s s s s s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnnnnns 50
NI R = 1Y oW =4 = 1= | LU PUPR P 50
NI 0 Va1 o1 (U1 o] F=1 o N PUPR P 50

15 Erlduterung der SYMbBOIE .....ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnrnnnnnrrrrrr s s s s s s s s s 51

4 ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g SOLVIS



2 SolvisBen Gas / Ol

2 SolvisBen Gas / Ol
2.1 Ein Heizkreis
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Abb. 1: SolvisBen Gas / SolvisBen Ol mit integrierter Heizkreisstation

* gilt nur fiir SolvisBen Ol

Ausstattung Abkiirzungen
e Ol- oder Gas-Brennwertgerit LA Luftabscheider
. . AG Ausdehnungsgefaf3
e Solarschichtenspeicher SAS Schlammabscheider
e Systemregler SolvisControl 3 Y Sicherheitsventil
. Trinkwassererwérmung TWK Tr/.nkwassernetz, Anschluss kalt
. . . - TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e ein gemischter Heizkreis TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
Baugruppen FA Fet{erungsa't'ltomat
. . i . H-RL Heizungs-Riicklauf
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 )
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss H-VL Heizungs-Vorlauf
gruppe, STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
HK1 Heizkreis 1
Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung

darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugénglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fur fachgerechte Montagen
die einschldgigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!

SOLVIS - ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g 5



2 SolvisBen Gas / Ol

2.2 Ein Heizkreis und Solar
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Abb. 2: SolvisBen Gas / SolvisBen Ol mit integrierter Heizkreisstation und Solaranlage

* gilt nur fiir SolvisBen Ol

Ausstattung Abkiirzungen
e Ol- oder Gas-Brennwertgerat LA Luftabscheider
. . AG Ausdehnungsgefaf
e Solarschichtenspeicher SAS Schiammabscheider
o Systemregler SolvisControl 3 Y Sicherheitsventil
e Trinkwassererwarmung TWK Trl'nkwassernetz, Anschluss kalt
] o TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e ein gemischter Heizkreis FA Feuerungsautomat
H-RL Heizungs-Riicklauf
Baugruppen H-VL Heizungs-Vorlauf
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
BD Blitzschutzdose SKV Kappenventil, Solarkreis
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis V Abgleichventil
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis HK1 Heizkreis 1
sUs-5.5 Solarwdrmelibergabestation
Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden mussen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung

darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugdnglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fiir fachgerechte Montagen
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!

6 ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g - SOLVIS



2 SolvisBen Gas / Ol

2.3

Abb. 3: SolvisBen Gas / SolvisBen Ol mit drei gemischten Heizkreisen

Drei Heizkreise

TWW  TWZ TWK

SolvisBen
Gas/Ol

[}

* gilt nur fiir SolvisBen Ol
Ausstattung
e Ol- oder Gas-Brennwertgerit

e Solarschichtenspeicher

e Systemregler SolvisControl 3

e Trinkwassererwarmung

o drei gemischte Heizkreise

Baugruppen
R1 Raumbediengerdit Heizkreis 1
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss
R2 Raumbediengerdt Heizkreis 2
R3 Raumbediengerdt Heizkreis 3
HKS-G Heizkreisstation, gemischt
VTL-3 Verteilerbalken 3-fach

><
><
Abkiirzungen

LA Luftabscheider
AG Ausdehnungsgefdfs
SAS Schlammabscheider
N Sicherheitsventil
TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt
TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
FA Feuerungsautomat
H-RL Heizungs-Riicklauf
H-VL Heizungs-Vorlauf
STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
HK1-3 Heizkreis 1 bis 3

®

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fur fachgerechte Montagen
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er-
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin-
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller.

Wir behalten uns fir diese

rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zuganglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH

SOLVIS - ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g



2 SolvisBen Gas / Ol

2.4 Zwei Heizkreise, Solar, FBK und Zusatzspeicher

TWW  TwzZ  TWK
A

7 " SolvisBen T T 1
Gas/Ol H

Abb. 4: SolvisBen Gas / SolvisBen Ol mit 2. Pufferspeicher, Festbrennstoffkessel, zwei gemischten Heizkreisen und Solaranlage - Teil 1

* gilt nur fiir SolvisBen Ol

Ausstattung Abkiirzungen
e Ol- oder Gas-Brennwertgerat LA Luftabscheider
. . AG Ausdehnungsgefdfs
e Solarschichtenspeicher SAS Schiammabscheider
o Systemregler SolvisControl 3 Y Sicherheitsventil
e Trinkwassererwarmung TWK Trl'nkwassernetz, Anschluss kalt
] o TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e zusatzlicher Festbrennstoffkessel FA Feuerungsautomat
L . X H-RL Heizungs-Riicklauf
e zusatzlicher Speicher (SolvisStrato) H-VL Heizungs-Vorlauf
e zwei gemischte Heizkreise STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
Baugruppen SKV Kappenventil, Solarkreis
R1 Raumbediengeriit Heizkreis 1 Vv Abgleichventil
SIG-TW SIcherhe:t.sgrup;{e, Tr{nkquseranschluss SR xx SolvisStrato
R2 Raumbediengerdit Heizkreis 2 FBK Festbrennstoffkessel
HKS-G Heizkreisstation, gemischt i .
. TAS Thermische Ablaufsicherung
VTL-2 Verteilerbalken 2-fach A
X SOL-RL Solar-Riicklauf
PLAS Pufferladestation HK1-2 Heizkreis 1 bis 2
RV Riickschlagklappensatz mit Silikonmembran
BD Blitzschutzdose
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis
sUs-5.5 Solarwdrmelibergabestation

8 ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g - SOLVIS



2 SolvisBen Gas / Ol
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Abb. 5: SolvisBen Gas / SolvisBen Ol mit 2. Pufferspeicher, Festbrennstoffkessel, zwei gemischten Heizkreisen und Solaranlage - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese

setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-

die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere

weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung
Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fir fachgerechte Montagen darf S|e_n|cht vewlelfaltlgt
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten! oder Dritten zugdnglich ge-

’ ’ macht werden. SOLVIS
GmbH

SOLVIS - ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g 9



3 SolvisBen Hybrid mit SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia

3 SolvisBen Hybrid mit SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia

3.1 Ein Heizkreis und Solar

TWW T™WZ TWK

L
WP-RL
WP-VL

Modbus

Abb. 6: SolvisBen Hybrid mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia - Teil 1
* gilt nur fiir SolvisBen Hybrid-Ol, ** gilt nur fiir SolvisLea und SolvisLea Premium

Ausstattung Abkiirzungen
e Ol- oder Gas-Brennwertgerat LA Luftabscheider
. . AG Ausdehnungsgefaf3
e Solarschichtenspeicher SAS Schiammabscheider
e Systemregler SolvisControl 3 Y Sicherheitsventil
° Trinkwassererwérmung TWK Tr/.nkwassernetz, Anschluss kalt
. . . . TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e Warmepumpe SolvisLea/SolvisMia TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) FA Feuerungsautomat
. X . . H-RL Heizungs-Riicklauf
e ein gemischter Heizkreis H-VL Heizungs-Vorlauf
Baugruppen STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wt?rmep umpe-Riicklauf
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-VL Warmepumpe-Vorlauf
BD Blitzschutzdose Lp Lc'wdep ”mp €
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdf, Solarkreis Modbus Signallei t”'_’ g Modbus
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis EHS Elektro-Heizpatrone
SUs-5.5 Solarwédrmelibergabestation HD H ?Ch druck
PLAS-WP-WM Pufferladestation fiir WP zur Wandmontage ND Niederdruck
SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
SKV Kappenventil, Solarkreis
\ Abgleichventil
HK1 Heizkreis 1

10 ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g - SOLVIS



3 SolvisBen Hybrid mit SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia

sV " ST T T T
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' . v J ! | |
Medbes NI A i e B E
Abb. 7: SolvisBen Hybrid mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia - Teil 2
Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniiberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung

darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zuganglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fur fachgerechte Montagen
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!

SOLVIS - ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g 11



3 SolvisBen Hybrid mit SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia

3.2 Drei Heizkreise und Solar
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Abb. 8: SolvisBen Hybrid mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia - Teil 1

* gilt nur fiir SolvisBen Hybrid-Ol, ** gilt nur fiir SolvisLea und SolvisLea Premium

Ausstattung Abkiirzungen
e Ol- oder Gas-Brennwertgerat LA Luftabscheider
. . AG Ausdehnungsgefdfs
e Solarschichtenspeicher SAS schlammabscheider
o Systemregler SolvisControl 3 Y Sicherheitsventil
. Trinkwassererwérmung TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt
. . . . TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e Wiarmepumpe SolvisLea/SolvisMia TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) FA Feuerungsautomat
. X X X H-RL Heizungs-Riicklauf
o drei gemischte Heizkreise H-VL Heizungs-Vorlauf
Baugruppen STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wc:1:r mepumpe-Riicklauf
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-vL Wdrmepumpe-Vorlauf
BD Blitzschutzdose Lp Lc'ldep umpe
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis Modbus Signallei t”'? g Modbus
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis EHS Elektro-Heizpatrone
SUs-5.5 Solarwédrmelibergabestation HD H ?Ch druck
R2 Raumbediengerdt Heizkreis 2 ND N ieder dryck .
R3 Raumbediengerdt Heizkreis 3 SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
HKS-G Heizkreisstation, gemischt SKV Kapp e.nventll,' Solarkreis
VTL-3 Verteilerbalken 3-fach v Abgleichventil
PLAS-WP-WM Pufferladestation fiir WP zur Wandmontage HK1-3 Heizkreis 1 bis 3
12 ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g - SOLVIS



3 SolvisBen Hybrid mit SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisM

ia
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Abb. 9: SolvisBen Hybrid mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung

darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugénglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fir fachgerechte Montagen
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!

SOLVIS - ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g
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4 SolvisBen Hybrid mit SolvisPia 12

4 SolvisBen Hybrid mit SolvisPia 12

4.1 Ein Heizkreis und Solar

TWW T™WZ TWK

L -
WP-RL
WP-VL
o Modous_
Abb. 10: SolvisBen Hybrid mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisPia 12 - Teil 1
* gilt nur fiir SolvisBen Hybrid-Ol
Ausstattung Abkiirzungen
e Ol- oder Gas-Brennwertgerat LA Luftabscheider
. . AG Ausdehnungsgefaf3
e Solarschichtenspeicher SAS Schiammabscheider
e Systemregler SolvisControl 3 Y Sicherheitsventil
° Trinkwassererwérmung TWK Tr/.nkwassernetz, Anschluss kalt
. o TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e Warmepumpe SolvisPia TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) FA Feuerungsautomat
. X . . H-RL Heizungs-Riicklauf
¢ ein gemischter Heizkreis H-VL Heizungs-Vorlauf
Baugruppen STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wc:;:rmep umpe-Riicklauf
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-VL Warmepumpe-Vorlauf
BD Blitzschutzdose Lp Lc'wdep ”mp €
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdf, Solarkreis Modbus Signalleitung Modbus
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis HD H ?chdruck
sUs-5.5 Solarwdrmelibergabestation ND Niederdruck
SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
SKV Kappenventil, Solarkreis
Vv Abgleichventil
HK1 Heizkreis 1

14 ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g - SOLVIS



4 SolvisBen Hybrid mit SolvisPia 12
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Abb. 11: SolvisBen Hybrid mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisPia 12 - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese

setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-

die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere

weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung
Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fur fachgerechte Montagen darf S|e.n|cht ver'ylelf.altlgt
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten! oder Dritten zuganglich ge-

’ ’ macht werden. SOLVIS
GmbH

SOLVIS - ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g 15



4 SolvisBen Hybrid mit SolvisPia 12

4.2 Drei Heizkreise und Solar
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Abb. 12: SolvisBen Hybrid mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisPia 12 - Teil 1

* gilt nur fiir SolvisBen Hybrid-Ol

Ausstattung Abkiirzungen
e Ol- oder Gas-Brennwertgerat LA Luftabscheider
. . AG Ausdehnungsgefé
e Solarschichtenspeicher SAS Schlammabicie];djjr
o Systemregler SolvisControl 3 Y Sicherheitsventil
. Trinkwassererwérmung TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt
TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e Warmepumpe SolvisPia TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) FA Feuerungsautomat
A X X X H-RL Heizungs-Riicklauf

o drei gemischte Heizkreise H-VL Heizungs-Vorlauf
Baugruppen STB Sicherheitstemperaturbegrenzer

R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wc:1:r mepumpe-Riicklauf

SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-vL Wdrmepumpe-Vorlauf

BD Blitzschutzdose LP Lc'ldep ump €

AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis Modbus Signalleitung Modbus

VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis HD H ?Ch druck

sUs-5.5 Solarwérmelibergabestation ND N ieder dr.uck .

R2 Raumbediengerdt Heizkreis 2 SIG-SOL S/cherhe/tsg.ruppe Sola.rkre/s

R3 Raumbediengerdt Heizkreis 3 SKvV Kapp e.nventll,' Solarkreis

HKS-G Heizkreisstation, gemischt v Abgleichventil

VTL-3 Verteilerbalken 3-fach HK1-3 Heizkreis 1 bis 3
16 ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g - SOLVIS



4 SolvisBen Hybrid mit SolvisPia 12
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Abb. 13: SolvisBen Hybrid mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisPia 12 - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er-
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage —
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin-
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller.

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fir fachgerechte Montagen
die einschldgigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!

Wir behalten uns fir diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugénglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH

SOLVIS - ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g
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5 SolvisBen Hybrid mit SolvisPia 13/17

5 SolvisBen Hybrid mit SolvisPia 13/17

5.1 Ein Heizkreis und Solar

TWW T™WZ TWK

L
WP-RL
WP-VL

Modbus

Abb. 14: SolvisBen Hybrid mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisPia 13/17 - Teil 1
* gilt nur fiir SolvisBen Hybrid-Ol

Ausstattung Abkiirzungen
e Ol- oder Gas-Brennwertgerat LA Luftabscheider
. . AG Ausdehnungsgefaf3
e Solarschichtenspeicher SAS Schiammabscheider
e Systemregler SolvisControl 3 Y Sicherheitsventil
° Trinkwassererwérmung TWK Tr/.nkwassernetz, Anschluss kalt
. o TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e Warmepumpe SolvisPia TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) FA Feuerungsautomat
. X . . H-RL Heizungs-Riicklauf
e ein gemischter Heizkreis H-VL Heizungs-Vorlauf
Baugruppen STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wc:;:rmep umpe-Riicklauf
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-VL Warmepumpe-Vorlauf
BD Blitzschutzdose Lp Lc'wdep ”mp €
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdf, Solarkreis Modbus Signalleitung Modbus
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis HD H ?chdruck
SUs-5.5 Solarwédrmelibergabestation ND N Iederdryck .
PLAS-WP-WM Pufferladestation fiir WP zur Wandmontage SIG-S0L Sicherheitsgruppe Solarkreis
SKV Kappenventil, Solarkreis
Vv Abgleichventil
HK1 Heizkreis 1

18 ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g - SOLVIS



5 SolvisBen Hybrid mit SolvisPia 13/17
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Abb. 15: SolvisBen Hybrid mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisPia 13/17 - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagenuberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese

setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-

die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere

weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung
Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fur fachgerechte Montagen darf S|e.n|cht ver'ylelf.altlgt
die einschldgigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten! oder Dritten zuganglich ge-

’ ’ macht werden. SOLVIS
GmbH

SOLVIS - ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g 19



5 SolvisBen Hybrid mit SolvisPia 13/17

5.2 Drei Heizkreise und Solar
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Abb. 16: SolvisBen Hybrid mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisPia 13/17 - Teil 1

* gilt nur fiir SolvisBen Hybrid-Ol

Ausstattung Abkiirzungen
e Ol- oder Gas-Brennwertgerat LA Luftabscheider
e Solarschichtenspeicher SASS ';‘:;Zf:;‘;’;iscﬁ{zgr
o Systemregler SolvisControl 3 Y Sicherheitsventil
. Trinkwassererwérmung TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt
TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e Warmepumpe SolvisPia TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) FA Feuerungsautomat
A X X X H-RL Heizungs-Riicklauf
o drei gemischte Heizkreise H-VL Heizungs-Vorlauf
Baugruppen STB Sicherheitstemperaturbegrenzer
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wc:1:r mepumpe-Riicklauf
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-vL Wdrmepumpe-Vorlauf
BD Blitzschutzdose LP Lc'ldep ump €
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis Modbus Signalleitung Modbus
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis HD H ?Ch druck
SUs-5.5 Solarwédrmelibergabestation ND N ieder dr.uck .
R2 Raumbediengerdt Heizkreis 2 SIG-SOL S/cherhe/tsg.ruppe Sola.rkre/s
R3 Raumbediengerdt Heizkreis 3 SKvV Kapp e.nventll,' Solarkreis
HKS-G Heizkreisstation, gemischt v Abgleichventil
VTL-3 Verteilerbalken 3-fach HK1-3 Heizkreis 1 bis 3
PLAS-WP-WM Pufferladestation fiir WP zur Wandmontage
20 ALS-BEN - Technische Anderungen vorbehalten - 29434-2g - SOLVIS



5 SolvisBen Hybrid mit SolvisPia 13/17
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Abb. 17: SolvisBen Hybrid mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisPia 13/17 - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fur diese
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden mussen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung

darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugénglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fir fachgerechte Montagen
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!
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6 SolvisBen WP mit SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia

6 SolvisBen WP mit SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia

6.1 Ein Heizkreis und Solar

TWW  TWZ TWK

Modbus

Abb. 18: SolvisBen WP mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia - Teil 1

1) SolvisLea und SolvisLea Premium: mit SolvisBen WP (EHS in Warmepumpe integriert, S14-Sensor im SolvisBen)
2) SolvisLea Eco und SolvisMia: mit SolvisBen WP-HPT-VSG (EHS und Volumenstrom-/Temperatursensor im SolvisBen integriert)

Ausstattung Abkiirzungen
e Solarschichtenspeicher LA Luftabscheider
. AG Ausdehnungsgefdfs
e Systemregler SolvisControl 3 SAS Schlammabscheider
e Trinkwassererwarmung Y Sicherheitsventil
e Wirmepumpe SoIvisLea/SoIvisMia TWK Trl'nkwassernetz, Anschluss kalt
] . TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e ein gemischter Heizkreis H-RL Heizungs-Riicklauf
H-VL Heizungs-Vorlauf
Baugruppen LP Ladepumpe
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wiérmepumpe-Riicklauf
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-VL Wérmepumpe-Vorlauf
BD Blitzschutzdose LP Ladepumpe
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis Modbus Signalleitung Modbus
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis EHS Elektro-Heizpatrone
sUs-5.5 Solarwdrmelibergabestation HD Hochdruck
ND Niederdruck
SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
SKV Kappenventil, Solarkreis
V Abgleichventil
HK1 Heizkreis 1
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6 SolvisBen WP mit SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia

Modbus

WP-RL
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Abb. 19: SolvisBen WP mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese

setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-

die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere

weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung
Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fur fachgerechte Montagen darf S|e.n|cht ver'ylelf.altlgt
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten! oder Dritten zuganglich ge-

’ ’ macht werden. SOLVIS
GmbH
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6 SolvisBen WP mit SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia

6.2 Drei Heizkreise und Solar

SolvisBen WP /
WP-HPT-VSG

Abb. 20: SolvisBen WP mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia - Teil 1

1) SolvisLea und SolvisLea Premium: mit SolvisBen WP (EHS in Warmepumpe integriert, S14-Sensor im SolvisBen)
2) SolvisLea Eco und SolvisMia: mit SolvisBen WP-HPT-VSG (EHS und Volumenstrom-/Temperatursensor im SolvisBen integriert)

Ausstattung Abkiirzungen
e Solarschichtenspeicher LA Luftabscheider
. AG Ausdehnungsgefaf3
e Systemregler SolvisControl 3 SAS Schlammabscheider
e Trinkwassererwarmung Y Sicherheitsventil
. Wérmepumpe SolvisLea/SoIvisMia TWK Tr/:nkwassernetz, Anschluss kalt
TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e drei gemischte Heizkreise H-RL Heizungs-Ricklauf
H-VL Heizungs-Vorlauf
Baugruppen LP Ladepumpe
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wiérmepumpe-Riicklauf
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-VL Wiérmepumpe-Vorlauf
BD Blitzschutzdose LP Ladepumpe
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis Modbus Signalleitung Modbus
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis EHS Elektro-Heizpatrone
sUs-5.5 Solarwérmelibergabestation HD Hochdruck
R2 Raumbediengerdit Heizkreis 2 ND Niederdruck
R3 Raumbediengerdit Heizkreis 3 SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
HKS-G Heizkreisstation, gemischt SKV Kappenventil, Solarkreis
VTL-3 Verteilerbalken 3-fach V Abgleichventil
HK1-3 Heizkreis 1 bis 3
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6 SolvisBen WP mit SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia

SolvisLea/SolvisMia '

Abb. 21: SolvisBen WP mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisLea/SolvisLea Eco/SolvisMia - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er-
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage —
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin-
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller.

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fir fachgerechte Montagen
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!

Wir behalten uns fir diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugénglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH
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7 SolvisBen Pia mit SolvisPia 12

7 SolvisBen Pia mit SolvisPia 12

7.1 Ein Heizkreis und Solar

TWwW - TWZ TWK

SIG-TW

V-
6 bar | HK1

WP-RL
WP-VL
EHS
IZIAB L_i_ ____________ M?d_b_”§___
st '
bar |
______ B D G
Abb. 22: SolvisBen Pia mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisPia 12 - Teil 1
Ausstattung Abkiirzungen
e Solarschichtenspeicher LA Luftabscheider
. AG Ausdehnungsgefdfs
e Systemregler SolvisControl 3 <AS Schlammabscheider
e Trinkwassererwarmung Y Sicherheitsventil
e Wirmepumpe SolvisPia TWK Trl.nkwassernetz, Anschluss kalt
] o TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
o Solarkreis mit einem Kollektor(feld) TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e ein gemischter Heizkreis H-RL Heizungs-Riicklauf
H-VL Heizungs-Vorlauf
Baugruppen LP Ladepumpe
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wiérmepumpe-Riicklauf
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-VL Wdrmepumpe-Vorlauf
BD Blitzschutzdose LP Ladepumpe
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdf, Solarkreis Modbus Signalleitung Modbus
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis EHS Elektro-Heizpatrone
sUs-5.5 Solarwdrmelibergabestation HD Hochdruck
ND Niederdruck
SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
SKv Kappenventil, Solarkreis
V Abgleichventil
HK1 Heizkreis 1
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Abb. 23: SolvisBen Pia mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisPia 12 - Teil 2
Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniiberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung

darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zuganglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fur fachgerechte Montagen
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!
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7 SolvisBen Pia mit SolvisPia 12

7.2 Drei Heizkreise und Solar

TWW - TWZ TWK

Abb. 24: SolvisBen Pia mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisPia 12 - Teil 1

Ausstattung Abkiirzungen
e Solarschichtenspeicher LA Luftabscheider
. AG Ausdehnungsgefaf3
e Systemregler SolvisControl 3 SAS Schlammabscheider
e Trinkwassererwarmung Y Sicherheitsventil
- : D TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt
°
Wérmepumpe SolvisPia TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
o Solarkreis mit einem Kollektor(feld) TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e drei gemischte Heizkreise H-RL Heizungs-Riicklauf
H-VL Heizungs-Vorlauf

Baugruppen LP Ladepumpe

R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wdrmepumpe-Riicklauf

SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-VL Wérmepumpe-Vorlauf

BD Blitzschutzdose LP Ladepumpe

AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis Modbus Signalleitung Modbus

VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis EHS Elektro-Heizpatrone

sUs-5.5 Solarwérmelibergabestation HD Hochdruck

R2 Raumbediengerdt Heizkreis 2 ND Niederdruck

R3 Raumbediengerdt Heizkreis 3 SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis

HKS-G Heizkreisstation, gemischt SKV Kappenventil, Solarkreis

VTL-3 Verteilerbalken 3-fach V Abgleichventil

HK1-3 Heizkreis 1 bis 3
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7 SolvisBen Pia mit SolvisPia 12

Abb. 25: SolvisBen Pia mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisPia 12 - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese

setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-

die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere

weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung
Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fir fachgerechte Montagen darf S|e_n|cht vewlelfaltlgt
die einschldgigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten! oder Dritten zugdnglich ge-

’ ’ macht werden. SOLVIS
GmbH
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8 SolvisBen WP mit SolvisPia 13/17

8 SolvisBen WP mit SolvisPia 13/17

8.1 Ein Heizkreis und Solar

TWW  TWZ TWK

Modbus

Abb. 26: SolvisBen WP mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisPia 13/17 - Teil 1

Ausstattung Abkiirzungen
e Solarschichtenspeicher LA Luftabscheider
. AG Ausdehnungsgefdfs
e Systemregler SolvisControl 3 <AS Schlammabscheider
e Trinkwassererwarmung Y Sicherheitsventil
e Wirmepumpe SolvisPia TWK Trl.nkwassernetz, Anschluss kalt
] o TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
o Solarkreis mit einem Kollektor(feld) TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e ein gemischter Heizkreis H-RL Heizungs-Riicklauf
H-VL Heizungs-Vorlauf
Baugruppen LP Ladepumpe
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wiérmepumpe-Riicklauf
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-VL Wiérmepumpe-Vorlauf
BD Blitzschutzdose LP Ladepumpe
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdf, Solarkreis Modbus Signalleitung Modbus
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis EHS Elektro-Heizpatrone
sUs-5.5 Solarwdrmelibergabestation HD Hochdruck
ND Niederdruck
SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
SKv Kappenventil, Solarkreis
V Abgleichventil
HK1 Heizkreis 1
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8 SolvisBen WP mit SolvisPia 13/17
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Abb. 27: SolvisBen WP mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und SolvisPia 13/17 - Teil 2
Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniiberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung

@ Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fur fachgerechte Montagen darf sie nicht vervielfaltigt

o g A N oder Dritten zuganglich ge-
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten! macht werden. SOLVIS

GmbH
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8 SolvisBen WP mit SolvisPia 13/17

8.2 Drei Heizkreise und Solar

TWZ TWK

SolvisBen WP /
WP-HPT-VSG

Abb. 28: SolvisBen WP mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisPia 13/17 - Teil 1

Ausstattung Abkiirzungen
e Solarschichtenspeicher LA Luftabscheider
. AG Ausdehnungsgefaf3
e Systemregler SolvisControl 3 SAS Schlammabscheider
e Trinkwassererwarmung Y Sicherheitsventil
- : D TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt
°
Wérmepumpe SolvisPia TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
o drei gemischte Heizkreise H-RL Heizungs-Riicklauf
H-VL Heizungs-Vorlauf

Baugruppen LP Ladepumpe

R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 WP-RL Wdrmepumpe-Riicklauf

SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss WP-VL Wérmepumpe-Vorlauf

BD Blitzschutzdose LP Ladepumpe

AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis Modbus Signalleitung Modbus

VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis EHS Elektro-Heizpatrone

sUs-5.5 Solarwérmelibergabestation HD Hochdruck

R2 Raumbediengerdt Heizkreis 2 ND Niederdruck

R3 Raumbediengerdt Heizkreis 3 SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis

HKS-G Heizkreisstation, gemischt SKV Kappenventil, Solarkreis

VTL-3 Verteilerbalken 3-fach V Abgleichventil

HK1-3 Heizkreis 1 bis 3
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8 SolvisBen WP mit SolvisPia 13/17

SolvisPia 13/17
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Abb. 29: SolvisBen WP mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und SolvisPia 13/17 - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er-
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage —
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin-
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller.

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fir fachgerechte Montagen
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!

Wir behalten uns fir diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugénglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH
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9 SolvisBen Solo mit Fernwarme

9 SolvisBen Solo mit Fernwarme

9.1 Ein Heizkreis und Solar

TWwW - TWZ TWK

FW-RL
FW-VL
Abb. 30: SolvisBen Solo mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und Fernwdrmeanbindung - Teil 1
Ausstattung Abkiirzungen
e Solarschichtenspeicher LA Luftabscheider
. SAS Schlammabscheider
e Systemregler SolvisControl 3 v Sicherheitsventil
e Trinkwassererwarmung TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) ww Trinkwassernetz, Anschluss warm
) . ] ] TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e ein gemischter Heizkreis FW-RL Fernwérme-Riicklauf
FW-VL Fernwédrme-Vorlauf
Baugruppen:
grupp . . . . SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 . .
. . SKV Kappenventil, Solarkreis

PLAS-UGM Pufferladestation, ungemischt - Abaleichventil

SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss v g )

BD Blitzschutzdose HK1 Heizkreis 1

AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis

VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis

sUs-5.5 Solarwérmelibergabestation

R2 Raumbediengerdt Heizkreis 2
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9 SolvisBen Solo mit Fernwarme

.
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Abb. 31: SolvisBen Solo mit integrierter Heizkreisstation, Solaranlage und Fernwdrmeanbindung - Teil 2

1) Fernwarme - Kompaktstation fiir den individuellen Anschluss gem. TAB des Fernwarme-Versorgungsunternehmens, Regelung tber die SolvisControl.

Das dargestellte Schema stellt einen Anlageniberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er-
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage —
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin-
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller.

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fir fachgerechte Montagen
die einschldgigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!

Wir behalten uns fir diese
Zeichnung alle Urheber-
rechte vor. Ohne unsere
schriftliche Genehmigung
darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zugénglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH
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9 SolvisBen Solo mit Fernwarme

9.2 Zwei Heizkreise und Solar

TWW  TWZ TWK

FW-RL
FW-VL
Abb. 32: SolvisBen Solo mit zwei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und Fernwdrmeanbindung - Teil 1
Ausstattung Abkiirzungen
e Solarschichtenspeicher LA Luftabscheider
. SAS Schlammabscheider
o Systemregler SolvisControl 3 v Sicherheitsventil
e Trinkwassererwarmung TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) Tww Trinkwassernetz, Anschluss warm
. . . . TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
e zwei gemischte Heizkreise FW-RL Fernwdrme-Ricklauf
Baugruppen: FW-VL Ft.ernwdrr.ne-Vorlauf '
. . . . SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis

R1 Raumbediengerdit Heizkreis 1 KV Kappenventil. Solarkreis

PLAS-UGM Pufferladestation, ungemischt V A bp 7eichvent;'l

SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss g

BD Blitzschutzdose HK1-2 Heizkreis 1 bis 2

AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis

VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis

sUs-5.5 Solarwdrmelibergabestation
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9 SolvisBen Solo mit Fernwarme

-
FW-Kompaktstation ” +  Liefergrenze
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Abb. 33: SolvisBen Solo mit zwei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und Fernwédrmeanbindung - Teil 2

1) Fernwarme - Kompaktstation fiir den individuellen Anschluss gem. TAB des Fernwarme-Versorgungsunternehmens, Regelung tber die SolvisControl.

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung

darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zuganglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fur fachgerechte Montagen
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!
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10 SolvisBen Solo mit Fremdkessel

10 SolvisBen Solo mit Fremdkessel

10.1 Ein Heizkreis und Solar

K-RL
K-VL
Abb. 34: SolvisBen Solo mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und Fremdkessel - Teil 1
Ausstattung Abkiirzungen
e Solarschichtenspeicher LA Luftabscheider
. AG Ausdehnungsgefdfs
e Systemregler SolvisControl 3 SAS schlammabscheider
e Trinkwassererwarmung Y Sicherheitsventil
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) Twk Trinkwassernetz, Anschluss kalt
) ) ] ] TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e ein gemischter Heizkreis TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
FA Feuerungsautomat
Baugruppen:
grupp . . . . H-RL Heizungs-Riicklauf
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 HoVL Heizungs-Vorlauf
PLAS-UGM Pufferladestation, ungemischt g N
. R . K-RL Kessel-Riicklauf
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss
. K-VL Kessel-Vorlauf
BD Blitzschutzdose ) . .
. . SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis . .
N f SKV Kappenventil, Solarkreis
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis V Abaleichventil
sUs-5.5 Solarwérmelibergabestation g
FK Fremdkessel (bauseits)
HK1 Heizkreis 1
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10 SolvisBen Solo mit Fremdkessel

K-RL

K-VL

Abb. 35: SolvisBen Solo mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und Fremdkessel - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese

setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-

die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere

weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung
Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fur fachgerechte Montagen darf S|e.n|cht ver'ylelf.altlgt
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten! oder Dritten zuganglich ge-

’ ’ macht werden. SOLVIS
GmbH
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10 SolvisBen Solo mit Fremdkessel

10.2 Drei Heizkreise und Solar

TWW - TWZ TWK

H/K-RL

HIK-VL

Abb. 36: SolvisBen Solo mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und externem Heizkessel - Teil 1

Ausstattung Abkiirzungen
e Solarschichtenspeicher LA Luftabscheider
. AG Ausdehnungsgefaf3
e Systemregler SolvisControl 3 SAS Schiammabscheider
e Trinkwassererwarmung Y Sicherheitsventil
e Solarkreis mit einem Kollektor(feld) TWK Trinkwassernetz, Anschluss kalt
] . ] ] TWW Trinkwassernetz, Anschluss warm
e drei gemischte Heizkreise TWZ Trinkwassernetz, Anschluss Zirkulation
Baugruppen: FA Fet{erungsa.t'ltomat
. . . . H-RL Heizungs-Riicklauf
R1 Raumbediengerdt Heizkreis 1 .
. . H-VL Heizungs-Vorlauf
PLAS-UGM Pufferladestation, ungemischt .
X R . K-RL Kessel-Riicklauf
SIG-TW Sicherheitsgruppe, Trinkwasseranschluss
. K-VL Kessel-Vorlauf
BD Blitzschutzdose ) . .
. . SIG-SOL Sicherheitsgruppe Solarkreis
AG-xx Membran-Ausdehnungsgefdpf, Solarkreis i .
N i SKV Kappenventil, Solarkreis
VG-xx Vorschaltgefdfs, Solarkreis Y, Abaleichventil
sUs-5.5 Solarwdrmelibergabestation g )
R2 Raumbediengerdit Heizkreis 2 FK Fr e.mdkt'?ssel ( bauseits)
R3 Raumbediengerdit Heizkreis 3 HK1-3 Heizkreis 1 bis 3
HKS-G Heizkreisstation, gemischt
VTL-3 Verteilerbalken 3-fach
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10 SolvisBen Solo mit Fremdkessel
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Abb. 37: SolvisBen Solo mit drei gemischten Heizkreisen, Solaranlage und externem Heizkessel - Teil 2

Das dargestellte Schema stellt einen Anlagentberblick auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen dar. Es er- Wir behalten uns fir diese
setzt keine konkrete Planung. Im Ubrigen weisen wir darauf hin, dass — fiir eine ordnungsgemaRe Funktion der Anlage — | Zeichnung alle Urheber-
die Vorgaben unserer Installations-, Bedienungs- und Wartungsanweisungen eingehalten werden miissen. Solvis-Hin- rechte vor. Ohne unsere
weise zur Fremdkesselanbindung ersetzen nicht die Riicksprache mit dem Kesselhersteller. schriftliche Genehmigung

darf sie nicht vervielfaltigt
oder Dritten zuganglich ge-
macht werden. SOLVIS
GmbH

Die dargestellten Absperr- und Sicherheitsorgane dienen der groben Orientierung. Fir fachgerechte Montagen
die einschlagigen Normen, Richtlinien und technischen Regeln beachten!
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11 Anschlussplan Brenner

11 Anschlussplan Brenner
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12 Netzplatine

12 Netzplatine

12.1 SolvisBen Gas/Ol und SolvisBen Gas-/Ol-Hybrid

12.1.1 Belegungstabelle (Anlagenstatus)
SolvisBen / SolvisMax Gas/Ol und Gas-/Ol-Hybrid

Sensoren (Temperatursensoren und Volumenstromgeber)

Aktoren (Pumpen, Signale und Stellventlle)

Elngange Ausginge
TOptlon*— Benennung (Sensor) m Benennung
S1 alle Speicher oben Al alle Pumpe Zirkulation
S2 alle Warmwasser A2 Gas / Ol / Pia (unbenutzt)
S3 alle Speicherreferenz Gas-/Ol-Hybrid Ladepumpe PLAS-WP
S4 alle Heizungspuffer oben A3 alle Pumpe Heizkreis 1
S5 alle Solar-Vorlauf 2 A4 alle Pumpe Heizkreis 2
S6 alle Solar-Rucklauf 2 A5 alle Pumpe Heizkreis 3
S7 alle Solar-Vorlauf 1 Ost / West-Dach Ventil 1
S8 alle Kollektor A6 FBK (unbenutzt)
s9 Gas-/Ol-Hybrid Heizungspuffer unten HK 3 Heizkreis 3 Mischer auf
andere Kondensatiuberwachung Ost / West-Dach Ventil 2
S10 |alle AuBentemperatur A7 FBK Ladepumpe
S11 | alle Zirkulation HK 3 Heizkreis 3 Mischer zu
S12 | alle Vorlauf Heizkreis 1 A8 alle Heizkreis 1 Mischer (auf)
S13 | alle Vorlauf Heizkreis 2 A9 alle Heizkreis 1 Mischer (zu)
s14 Gas/ OI (unbenutzt) A10 alle Heizkreis 2 Mischer (auf)
Gas-/Ol-Hybrid Vorlauf Warmepumpe A1l alle Heizkreis 2 Mischer (zu)
s1s alle Kaltwasser (optional) A12 alle Brenner (230V ~)
Gas-/Ol-Hybrid zusatzlich Kondensatiiberwachung AL3 Ol / Ol-Hybrid Brenner 2
Ost / West-Dach Kollektor 2 Gas / Gas-Hybrid (unbenutzt)
S16 |FBK Festbrennstoffkessel o]} Entstérung (SO-BW-2)
andere Vorlauf Heizkreis 3 Al4 Gas (unbenutzt)
S17 | alle Volumenstromgeber Solar Gas-/Ol-Hybrid 3-Wege-Umschaltventil
S18 |alle Volumenstromgeber Wasser 0-1 alle (unbenutzt)
1 Gas /Ol externe Brenneranforderung SP1 alle PWM Pumpe Solar 1
Gas-/Ol-Hybrid Anschlussplatine SmartGrid SP2 alle PWM Pumpe Solar 2
1-2 alle (unbenutzt) w alle PWM Pumpe Warmwasser
-3 alle Solardruck P Gas / Ol /Pia (unbenutzt)
R1 alle Raumbedienelement Heizkreis 1(optional) Gas-/Ol-Hybrid PWM Ladepumpe PLAS-WP
R2 alle Raumbedienelement Heizkreis 2 (optional) | Alarm | alle Stormeldung (potenzialfrei)
R3 alle Raumbedienelement Heizkreis 3 (optional)
sT1 0Ol / Ol-Hybrid mSTB
Gas / Gas-Hybrid Feinsicherung 4A trige
ST2 |alle Briicke

* ,alle” = gilt fiir SolvisMax/Ben Gas und SolvisMax/Ben Ol sowie fiir SolvisMax/Ben Gas-Hybrid und SolvisMax/Ben Ol-Hybrid, ,FBK“ = zusdtzlicher Fest-
brennstoffkessel, ,,Pia“ = gilt fiir Lademodul Pia (nur SolvisPia 12) oder ,,HK 3“ = zusdtzlicher gemischter Heizkreis
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12 Netzplatine

12.1.2 Anschlussplan SolvisBen Gas / Ol
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Abb. 38: Netzbaugruppe SolvisControl 3 fiir SolvisBen Gas und O/
* mSTB nur fiir SolvisBen O, ** ASTB nur fiir die Schweiz erforderlich

AL FBK Alternative Festbrennstoffkessel EP Erweiterungsplatine, siehe = Abb. 42, S. 49
AL OWD Alternative Ost / West-Dach KBB SC-2-3  Sensorkabelbaum SolvisControl 3

ALSO Alternativer Anschluss fiir SolvisBen Ol KBB-SUS Sensorkabelbaum Solarwdrmelibergabestation
AL SX Alternativer Anschluss fiir SolvisBen Gas mSTB mechanischer Sicherheitstemperaturbegrenzer
ASTB Abgassicherheitstemperaturbegrenzer WWS Warmwasserstation

BR Briicke ZR Zentralregler-Schnittstelle
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12 Netzplatine

12.1.3 Anschlussplan SolvisBen Gas-/Ol-Hybrid
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Abb. 39: Netzplatine SolvisControl 3 fiir SolvisBen Gas-/OI-Hybrid

1) mSTB nur fiir SolvisBen Ol-Hybrid, 2) entfillt bei SolvisPia 12
Alternative Festbrennstoffkessel
Alternative Ost / West-Dach
Alternativer Anschluss fiir SolvisBen Ol
Alternativer Anschluss fiir SolvisBen Gas

AL FBK
ALOWD
ALSO
AL SX
BR

EP

Briicke

Erweiterungsplatine, siehe = Abb. 42, S. 49

KBB SC-2-3  Sensorkabelbaum SolvisControl 3

KBB-SUS

mSTB
SG
uv
WWS
ZR

Sensorkabelbaum Solarwdrmeiibergabestation
mechanischer Sicherheitstemperaturbegrenzer
SmartGrid Anschlussplatine, siehe => Abb. 43,S.50

Umschaltventil
Warmwasserstation
Zentralregler-Schnittstelle
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12 Netzplatine

12.2 SolvisBen PIA / SOLO / WP

12.2.1 Belegungstabelle (Anlagenstatus)
SolvisBen PIA / SolvisBen Solo / SolvisBen WP

Sensoren (Temperatursensoren und Volumenstromgeber) Aktoren (Pumpen, Signale und Steliventlle)
?nf):tlon* Benennung (Sensor) %n(f:tlon* Benennung

S1 alle Speicher oben Al alle Pumpe Zirkulation

S2 alle Warmwasser A2 PIA /SOLO (unbenutzt)

S3 alle Speicherreferenz WP Ladepumpe PLAS WP

S4 alle Heizungspuffer oben (HPo) A3 alle Pumpe Heizkreis 1

S5 alle Solar-Vorlauf 2 A4 alle Pumpe Heizkreis 2

S6 alle Solar-Ricklauf 2 A5 alle Pumpe Heizkreis 3

S7 alle Solar-Vorlauf 1 Ost / West-Dach Ventil 1

S8 alle Kollektor A6 FBK (unbenutzt)

S9 alle Heizungspuffer unten (HPu) HK 3 Heizkreis 3 Mischer auf

S10 alle AuBentemperatur Ost / West-Dach Ventil 2

S11  |alle Zirkulation A7 FBK Ladepumpe

S12 |alle Vorlauf Heizkreis 1 HK 3 Heizkreis 3 Mischer zu

S13  |alle Vorlauf Heizkreis 2 A8 alle Heizkreis 1 Mischer (auf)

S14 | alle Vorlauf SolvisLea / Fremdkessel A9 alle Heizkreis 1 Mischer (zu)

S15 |alle Kaltwasser (optional) A10 |alle Heizkreis 2 Mischer (auf)
Ost / West-Dach Kollektor 2 A1l |alle Heizkreis 2 Mischer (zu)

16 FBK Festbrennstoffkessel Solo Brenner (L =230 V~)
andere Vorlauf Heizkreis 3 AL2 WP icaegi;z?cznln:gg ;?IA}\IELSZI_?ID(II:I/C’\;/)PE) Heiz-

S17 |alle Volumenstromgeber Solar AL Solo Ladepumpe PLAS Fremdkessel

S18 |alle Volumenstromgeber Wasser WP Heizstab Stufe 2 und 3 (>DHC2)

1 Solo externe Brenneranforderung A4 Solo Brenner (potenzialfrei)
WP Anschlussplatine SmartGrid WP 3-Wege-Umschaltventil

1-2 alle (unbenutzt) 01 Solo Modulation (0 - 10 V)

1-3 alle (unbenutzt) WP (unbenutzt)

R1 alle Raumbedienelement Heizkreis 1 SP1 |alle PWM Pumpe Solar 1

R2 alle Raumbedienelement Heizkreis 2 SP2 |alle PWM Pumpe Solar 2

R3 alle Raumbedienelement Heizkreis 3 w alle PWM Pumpe Warmwasser

ST1 |alle Briicke p PIA /SOLO (unbenutzt)

ST2 |alle Briicke WP PWM Ladepumpe PLAS WP

*,alle” = gilt fiir SolvisBen PIA (nur mit SolvisPia 12), SolvisBen WP und SolvisBen Solo, ,,FBK* = zusétzlicher Festbrennstoffkessel oder ,,HK 3“ = zusdtzli-
cher gemischter Heizkreis
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12 Netzplatine

12.2.2 Anschlussplan Solvis Ben PIA / Ben WP / Ben WP-HPT-VSG
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Abb. 40: Netzplatine SolvisControl 3 fiir SolvisBen PIA / SolvisBen WP

1) SolvisLea: mit SolvisBen WP (EHS in Warmepumpe integriert, S14-Sensor im SolvisBen), 2) SolvisLea Eco und SolvisMia: mit SolvisBen WP-HPT-VSG
(EHS und Volumenstrom-/Temperatursensor im SolvisBen integriert), 3) entfillt bei SolvisPia 12

AL FBK Alternative Festbrennstoffkessel

AL OWD Alternative Ost / West-Dach

BR Briicke

AB Anschlussbox SolvisBen

EP Erweiterungsplatine, siehe ™ Abb. 42, S. 49
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12 Netzplatine

12.2.3 Anschlussplan SolvisBen Solo
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Abb. 41: Netzplatine SolvisControl 3 fiir SolvisBen Solo
* ASTB nur fir die Schweiz erforderlich
Alternative Festbrennstoffkessel KBB-SUS Sensorkabelbaum Solarwdrmelibergabestation
Alternative Ost / West-Dach LP Ladepumpe
Abgassicherheitstemperaturbegrenzer PWM Pulsweitenmodulation
Briicke R1-R3 Raumbediengeridt
Erweiterungsplatine, siehe ™ Abb. 42, S. 49 Solar Solarpumpe
KBB SC-2-3  Sensorkabelbaum SolvisControl 3 WWS Warmwasserstation
ZR Zentralregler-Schnittstelle
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13 Erweiterungsplatine

13 Erweiterungsplatine
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Abb. 42: Erweiterungsplatine fiir die Netzplatine der SolvisControl 3

13.1 SolvisBen Gas/Ol und SolvisBen Gas-/Ol-Hybrid

Belegungstabelle

Aktoren (Pumpen)

Ausgang-Nr. | SolvisBen Gas-/0l-Hybrld SolvisBen -Gas/ -0l
AC1 Anschlussplatine SmartGrid und Spannungsversorgung A12 (Reserve)

AC2 Spannungsversorgung Al4 (Reserve)

AC3 Steuerspannung SolvisLea / SolvisLea Eco (Reserve)

AC4 Pumpe Solar 1 und 2 Pumpe Solar 1 und 2
AC5 Pumpe Warmwasser Pumpe Warmwasser

13.2 SolvisBen PIA / SOLO

Belegungstabelle

/ WP

Aktoren (Pumpen)

Ausgang-Nr. | SolvisBen WP SolvisBen Solo
AC1 Anschlussplatine SmartGrid und Spannungsversorgung A12 (Reserve)

AC2 Spannungsversorgung Al14 Ladepumpe

AC3 (Reserve) (Reserve)

AC4 Pumpe Solar 1 und 2 Pumpe Solar 1 und 2
AC5 Pumpe Warmwasser Pumpe Warmwasser
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14 Anschlussplatine SmartGrid

14 Anschlussplatine SmartGrid

Die SmartGrid-Anschlussplatine ist eine Schnittstelle fiir
mehrere Funktionen. So kann entweder das Stromnetz
entlastet werden, indem die Warmepumpe abgestellt

wird. Es ist aber auch moglich, glinstige Tarife zu lastarmen

Zeiten daflir zu nutzen, den Warmwasserbereich beson-

ders heil aufzuladen.

14.1 Belegungstabelle

Weiterhin kann anstelle des glinstigen Stromes auch eige-

ner Strom aus einer PV-Anlage verbraucht werden (zuséatz-
liche Hardware und ggf. Programmierung des Wechselrich-
ters notwendig).

Schaltzustand .
Betrlebszustand Erlauterung
SG1 SG2
1- ,EVU-Sperre” 1 0 Warmepumpe wird z. B. durch Energieversorgungsunternehmen gesperrt
2 — Normalbetrieb 0 0 wird n|cht§ an die Anschlussplatine angeschlossen, ist dieser Zustand dau-
erhaft aktiv
3 — verstadrkter Betrieb 0 1 Anhebung des Sollwertes
4 — ext. Anforderung 1 1 Warmepumpe schaltet wenn moglich ein. Betrieb wie 3
14.2 Anschlussplan
Schaltung bei potentialbehaftem Schaltung bei potentialfreiem
Wechselrichter-/EVU-Kontakt (230 V) Wechselrichter-/EVU-Kontakt
Nur EVU-Sperre

Anschluss EVU
z.B. SmartMeter

Anschluss EVU
z.B. SmartMeter

Nur ext. Anforderung

Ne] SG
2N | O 2N
2L 2L
1-N KNX-Schalter o A. Wechselrichter, 1N 4’7 Kl‘\lX-Scha.Iter Q.A. Wechselrichter,
" mit 230 V Ausgang - SmartHome,__ oA mit potentialfreiem SmartHome,__
SmartMeter o0.A. Ausgang SmartMeter o0.A.

N |O N | O]

© L | o

3 bzw. 4 Zustande Schaltbar
SG el
2N KNX-Schalter 0.A. - 2N N KNX-Schalter 0.A.
2-L mit 230 V Ausgang | | Wechselrichter 2-L | O mit potentialfreiem T .
1-N C*—‘ SmartHome, 1-N | O Ausgang | WSECh?_ﬁ_l'”Chter’
- ! A - martHome

i &1 KNX-Schalter o.A. | | | SmartMeteroA. [/ .oy KNX-Schalter o A. | | | SmartMeter o.A.
N | O mit 230 V Ausgang N mit potentialfreiem ---
L |O L . Ausgang

L+N sind an eine dauerhafte
Spannungsversorgung angeschlossen

Abb. 43: Anschlussoptionen SmartGrid fiir die Netzplatine der SolvisControl 3
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15 Erlduterung der Symbole

15 Erlauterung der Symbole

Hydraulische Elemente

Sensoren

Symbol Bedeutung
—® Druck
—@ Temperatur

Komponenten

Symbol Bedeutung

dls

Membran-Ausdehnungsgefall

Ol- oder Gasbrenner

Solarkollektor

Verbraucher im Heizkreis

4

Warmelbertrager

Warmemengenzahler

Festbrennstoffkessel (FBK) oder Pelletkessel (Lino 3)

Ventile
Symbol Bedeutung
Absperrventil oder Hahn
—><—
v -
'_II Abgleichventil
N
JARPN
| /|\ % Entliftungsarmatur

Motorbetriebenes Mischventil

Schwerkraftbremse / Riickschlagklappe

Sicherheitsventil

Thermostatisches Mischventil

Solar-Kappenventil

Kessel-Full und -Entleerhahn

Thermische Ablaufsicherung (TAS)

Sonstige hydraulische Bauteile

VorschaltgefaB VG-xx

Symbol

Bedeutung

0]

Volumenstromgeber

Pumpe

~@
—{

Schlammabscheider

Trinkwasserfilter
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15 Erlduterung der Symbole

Elektrische Schaltzeichen

Aktoren

Symbol

Bedeutung

Aktor allgemein (Pumpe/ Stellventil/Mischventil/An-
schluss

7

Stellmotor (z. B. am Dreiwegemischventil)

olle

ZLE Motor (z. B. einer Pumpe)

Sensoren

Symbol

Bedeutung

)

Sensor allgemein (Temperatursensor, Volumenstrom-
geber, etc.)

o T

Volumenstromgeber

o

Temperatursensor

Sonstige elektrische Bauteile

Symbol Bedeutung
(W) Briicke
—@-\/S Ein- / Ausschalter (Taster mit Einrastfunktion)
FA Feuerungsautomat
BD Blitzschutzdose
RF Raumbedienelement

(S3/A12)

Klemme S3 an Ausgang A12
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